
EXPLOITANT SITE SUJET ENGAGEMENT EXPLOITANT S1 2021 S2 2021 S1 2022 S2 2022 S1 2023 S2 2023 S1 2024 S2 2024 Commentaire

Lactalis (39) Sté fromagère de 
Lons le Saunier

Conformité des rejets 
aqueux

Mise en service d'un bassin tampon 
permettant une meilleure maîtrise du pH 

et de la température des effluents 
industriels avant rejet vers la station 
d'épuration urbaine pour traitement

X

Un plan directeur concernant la filière de pré-traitement a été élaboré. Il 
comprend un bassin tampon couvert équipé d'un traitement des odeurs, du 
pH et de la température ainsi qu'un système de flottation.
 Une visite d'inspection a été réalisée en juillet 2024, qui a permis de constater 
: la mise en place du dérgrilleur, la construction du bac tampn et la réalisation 
de la dalle.• la dalle est réalisée.

Début 2025, l'exploitant a indiqué que :
• l’ensemble des tests (électriques, hydrauliques, étanchéité, etc.) a été réalisé 
sur les installations de prétraitement ;
• la mise en service du bassin tampon et du pré-traitement est prévue d'ici la 
fin janvier 2025 ;
• une phase d’optimisation du pré-traitement suivra selon les résultats 
mesurés en sortie afin d’atteindre les performances attendues.

réalisé
non réalisé dans le calendrier prévu


